
Ihr neuer 

Hausanschluss! 
 - für Ihr Gebäude mit Keller - 

Mehrspartenanschlusstechnik 

MSH 2000 



± 

H

A

K 

Kernbohrung oder 

Futterrohr 

Øi = 200 mm 

 

   

 

1,10m 

Kellerinnenseite 

Wz Qn 2,5 

OK Gelände 

Strom 

 0,14 m  

0,58m 
0,06 

ca. 0.70m 

Telefon

TV 

Kabel 

Gaszähler 



Gebäudeaußenseite 

 Grabenbreite ca. 0,6 m 

Achtung Hausanschlusstrasse: 
Keine Kontrollschächte, Regenwasserzisternen, 

Entwässerungsleitungen   

±  0, 00 

Trassenhöhe ca. 0,4 m 

Überdeckung 1,0 bis 1,2 m 

- nach Angabe des Ver- 

sorgungsunternehmens! 



Ihr neuer 

Hausanschluss! 
- für Ihr Gebäude ohne Keller - 

Mehrspartenanschlusstechnik 

MSH 2000 



Bodenplatte 

Isolierung 

 Estrich 

OK RFB 

weiße Markierung = OK 

RFB 

(Aufbauhöhe entspricht 

einem Fußbodenaufbau 

von maximal 20 cm) 

FFB muss zwischen 

Oberkante Futterrohr 

und  roter Markierung  

liegen! 
min. 150 mm 

Grabensohle 

1,3 m 

MSH 2000-FUBO-E 

nach VP 601 

Einbauanleitung 

Achtung: 

Eventuell Ausspa-

rung im Fundament 

vorsehen! 



150 

mm 

15

0 

m

m 

Flur 

Küche 

Wohnen 

WC 

150 mm 

150 mm 

 

 
 

Gebäudeinnenseite 



Gebäudeaußenseite 

 Grabenbreite ca. 0,6 m 

Achtung Hausanschlusstrasse: 
Keine Kontrollschächte, Regenwasserzisternen, 

Entwässerungsleitungen   

±  0, 00 

Trassenhöhe ca. 0,4 m 

Überdeckung 1,0 bis 1,2 m 

nach Angabe des Ver- 

sorgungsunternehmens! 


